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Системи димовидалення є життєво важливими елементами конструк-
ції будь-якої будівлі, оскільки дим - це не тільки неприємне, але і небезпеч-
не явище для людини, яке містить отруйні речовини і частинки сгорающего 
матеріалу. Залежно від концентрації диму в повітря, може наступити легке 
отруєння організму до летального результату буквально за кілька хвилин. 
Тому система димовидалення, як складова системи протипожежної безпеки, 
обов'язково повинна закладатися в проект при проектуванні будь-якого 
приміщення. 
Системи димовидалення потрібні там, де при виникненні пожежі мо-
жуть утворитися високі концентрації диму, а також небезпечні для здоров’я 
газоподібні речовини. Система димовидалення  – це спеціальна керована 
автоматично або вручну технічна система припливно-витяжної вентиляції. 
Основне завдання –  забезпечення умов для безпечної евакуації людей у ви-
падку виникнення пожежі на об’єкті.  
Метою розрахунку системи димовидалення є попередження виник-
нення масштабних пожеж.  
Курсова  робота виконується для закріплення знань з курсу «Венти-
ляція та кондиціювання повітря». Методичні вказівки складаються з двох 
розділів та додатків.  
В першому та другому розділах наведено інформацію, щодо вихідних 
даних та порядку розрахунку системи димовидалення відповідно. 
Початкові дані до розрахункової роботи наведені у додатку.  
До захисту подається розрахункова записка. 
 
  
1. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНОКУ СИСТЕМИ ДИМОВИДЕ-
ЛЕННЯ 
 
Вихідними даними для розрахунку системи димовидалення є харак-
теристики будівлі (призначення будівлі і його план) і погодні умови місце-
вості. 
2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ 
 
1. Витрата диму, що підлягає видаленню з коридору або холу, кг/с: 
 Для жилих будівель 
    ;95,0 5,1д nBHG       (1) 




д 2,1 nKBHG  ;     (2) 
де B – ширина більшої з стулок дверей при виході їх коридора або холу до 
сходових кліток або назовні, м; 
H – висота двері, м; при Н < 2 м приймати Н = 2 м, при Н > 2,5 м прий-
мати Н = 2,5 м; 
n – коефіцієнт, що залежить від загальної ширини великих стулок две-
рей В, відкриваються при пожежі з коридору до сходових кліток або назовні 
(табл. 2.1); 
Кд – коефіцієнт відносної повноти і тривалості відкривання дверей для 
виходу з коридору до сходової клітки або назовні, Кд = 1 при евакуації 25 
чоловік та більше і Кд = 0,8 при евакуації менше 25 чоловік через одні двері. 
 
Таблиця 2.1 – Значення ширини дверей для різни будинків 
Вид будинка 
Ширина дверей В, м 
0,6 0,9 1,2 1,8 2,4 




1,05 0,91 0,8 0,62 0,5 
 
2. Вибір димового клапану. 
Димові клапани слід розміщувати на димових шахтах під стелею ко-
ридору або холу. Допускається приєднання димових клапанів до шахт на 
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відгалуженнях, але не більше двох відгалужень від шахти на одному повер-
сі. Для вибору клапана використовуються дані заводу-виготовлювача (До-
даток А). Клапан вибирається по площі прохідного перетину, яка повинна 
забезпечувати масову швидкість диму vр = 7 – 10 кг/(см
2
): 
рд vGF  .     (3) 
Після вибору клапана необхідно уточнити дійсну витратну швидкість 
диму клдр FGv  . 
3. Проектування димової шахти. 
Розміри шахти визначаються висотою будівлі та умовою забезпечен-
ня масової швидкості диму в шахті шд
ш
р FGv   не більше 8 кг/(см
2
). Мате-
ріалом шахти може бути бетон, шлакобетон, цегла, стіна, поштукатурена по 
сталевій сітці.  
4. Втрати тиску в димовому клапані. 









KP ,    (4) 
де Кт – поправочний коефіцієнт для коефіцієнтів місцевих опорів, 
в
т 3,1 
K ;  
 - щільність переміщуючих газів, кг/м3 (табл. 2.2);  
в - щільність стандартного повітря, в = 1,2 кг/м
3
; 
1 – коефіцієнт опору входу в димової клапан, 1 = 2,2 при вході у ви-
гляді коліна з кутом 90 та 1 = 1,32 при вході у вигляді коліна з кутом 45; 
2 – коефіцієнт опору приєднання димового клапана до шахти, 2 = 0,3 
для клапанів типу КПДШ, 2 = 0,2 для клапанів типу КДП-5 і КЕ-1. 




Таблиця 2.2 – Щільність газів 





5. Втрати тиску на тертя в шахті на першій ділянці. 
lKRKP стртртр  , Па,    (5) 
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де Ктр – коефіцієнт, що враховує зміст в димі твердих частинок (табл. 2.3); 
Rтр – втрати тиску на тертя для сталевих повітропроводів, кгc/м
2
, прий-
маються по номограмі (Додаток 2) або довідником в залежності від еквіва-


















Кс – коефіцієнт, що залежить від матеріалу шахти (табл. 2.4); 
l – довжина ділянки шахти (в розрахунку – висота першого поверху). 
 
Таблиця 2.3 – Коефіцієнт Ктр 





Таблиця 2.4 – Коефіцієнт Кс 
Матеріал шахти Кс 
Бетон, шлакобетон 1,7 
Кирпич 2,1 
Стінки оштукатурені по сталевій сітці 2,7 
Сталь 1 
 
6. Загальні втрати тиску на першій ділянці. 
тркл1 PPP  .    (6) 
7. Підсмоктування повітря через нещільності закритого димового 
клапана на 2 поверсі. 
  5,01клкл2 0112,0 PFG  .   (7) 
Для установки на 2 поверсі приймається такий же тип димового клапана, як 
і на першому. 
8. Щільність і витрата газу в верхньому кінці шахти. 
Щільність газів в верхньому кінці (гирло) шахти, кг/м3: 
 1эу  N ,    (8) 
  
7 
де э – збільшення щільності газу в димовій шахті на один поверх, визна-
чається в залежності від процентного відношення Gкл2 до Gд (табл. 2.5); 
N – кількість поверхів у будинку. 











Таблиця 2.5 – Залежність щільності газу від процентного відношення 






3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 
э 0,01 0,009 0,0084 0,0078 0,0072 0,0066 0,0061 0,0055 0,0049 
 
9. Перевірка швидкості газів в гирлі шахти і уточнення її розмірів. 
По витраті газів в гирлі шахти перевіряють швидкість газів, яка не 
повинна перевищувати 15 кг/(см2). Якщо ця умова не виконується, коригу-
ють розміри шахти, збільшуючи прохідний перетин. У разі зміни прохідно-






v  .     (9) 








T ,  (10) 
де Rш – втрати на тертя в шахті, що визначаються за масової швидкості і ек-
вівалентлентному діаметру, Rш = Rтр (п.5); 
l – довжина шахти (без урахування першого поверху); 










КТ – коефіцієнт, що враховує зниження температури і збільшення 
щільності газу, КТ = 0,75. 
 
11. Втрати тиску в шахті. 
  1шдуд1у 5,0 PPPP  ,    (11) 
12. Втрати тиску в повітроводі для приєднання шахти до вентилятора. 













всвтрв ,   (12) 
де Rв – питомі втрати на тертя в повітроводі, визначаються за номограмами 
або таблиць в довіднику в залежності від діаметра повітропроводу і динамі-
чного тиску в гирлі шахти; 
lв – довжина повітропроводу, м; 
 - сума місцевих опорів в повітроводі (враховуються опір на відво-
дів, для одного відводу  = 0,5). 
При визначенні Ктр, Кс и Rв враховувати матеріал повітропроводу. 
13. Втрати тиску системи на всмоктування. 
вуув PPP  .     (13) 
14. Підсоси повітря через нещільності конструкції шахти та повітроп-
роводів до вентилятора. 
 дуввпвшшпшп 1,0 GGlGlGG  ,   (14) 
де Gпш и Gпв – питоме підсмоктування повітря через нещільності шахти і 
повітроводи відповідно, визначається по табл. 2.6 в залежності від тиску 
Рув і матеріалу шахти і повітроводи. При використанні стали або моноліт-
ного бетону питома підсмоктування повітря визначається за класом «П», 
при використанні інших матеріалів – за класом «Н»; 
Пш, Пв – периметри шахти і повітроводи, м; 
lш – повна довжина шахти, м; 
lв – довжина повітропроводу. 
 
 
Таблиця 2.6 – Питоме підсмоктування повітря через нещільності шах-
ти і повітроводи 
 
Рув Па 200 400 600 800 100 1200 1400 1600 1800 2000 2200 
Клас «П» 0,0004 0,0006 0,0008 0,001 0,0012 0,0013 0,0015 0,0016 0,0018 0,0019 0,002 
Клас «Н» 0,0012 0,0019 0,0025 0,0031 0,0036 0,004 0,0045 0,0048 0,0054 0,0057 0,006 
Примітка: для прямокутних повітропроводів вводиться коефіцієнт 
1,1. 
 
15. Загальний витрата газів перед вентилятором. 
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пусум GGG  .     (15) 
16. Втрати тиску на всмоктування з урахуванням підсосу повітря че-

























PPвс .    (16) 












.   (17) 





T .    (18) 
19. Природне тиск за рахунок різниці питомих ваг зовнішнього повіт-
ря і газів. 
Визначається для теплої пори року і враховується зі знаком «». 
   гнсгнес  вhhP ,   (19) 
де h – висота димової шахти від осі димового клапана на першому поверсі 
до осі вентилятора, м; в розрахунку приймаємо h дорівнює висоті шахти без 
першого поверху плюс 1 м; 
hв – відстань по вертикалі від осі вентилятора до випуску газів в атмос-
феру; 







сг – середня питома вага газів до вентилятора,   всг 9,4 ; 
г – питома вага газів до вентилятора, gсумг  . 
20. Втрати тиску в системі з урахуванням природного тиску газів. 
ессумвен PPP  ,    (20) 
де Рсум – повні втрати на викид газів в атмосферу, вихвссум PPP  ; 










lKRKP  ; 
Кс – коефіцієнт, що враховує матеріал димової труби (таблиця 4); 
Rтр – питомий опір димаря; 
l – довжина димової труби, м; 
 - сума коефіцієнтів місцевих опорів димової труби; 





v  ; 
Fв – площа поперечного перерізу димової труби. 








P .     (21) 







L .     (22) 
Виходячи з умовних втрат і необхідної продуктивності, підбирається 
вентилятор для системи димовидалення (Додаток В). 





Додаток А. Димові клапани 





Установчі розміри, мм Маса, 
кг 
Межа вогне-






КПДШГ-2,5 0,25 750 500 140 21 1 
КПДШВ-2,5 0,25 500 750 21 1 
КПДШК-25 0,25 600 600 21 1 
КПДШК-30 0,30 650 650 25 1 
КПДШВ-35 0,35 700 700 29 1 
КПДШВ-40 0,4 750 750 34 1 





Додаток Б. Номограма для визначення питомих втрат на тертя в круглих 
повітропроводах 
 








































Динамічний тиск РД, Па 
 


































 Продуктивність, тис. м3/ч  Продуктивність, тис. м3/ч 
Рисунок В1 – Аеродинамічні харак-
теристики В.Ц4-75-2,5 
Рисунок В2 – Аеродинамічні харак-
теристики В.Ц4-75-3,15 





























 Продуктивність, тис. м3/ч  Продуктивність, тис. м3/ч 
Рисунок В3 – Аеродинамічні харак-
теристики В.Ц4-75-4 
































 Продуктивність, тис. м3/ч  Продуктивність, тис. м3/ч 
Рисунок В5 – Аеродинамічні харак-
теристики В.Ц4-75-6,3 
Рисунок В6 – Аеродинамічні харак-
теристики В.Ц4-75-8 





























 Продуктивність, тис. м3/ч  Продуктивність, тис. м3/ч 
Рисунок В7 – Аеродинамічні харак-
теристики В.Ц4-75-10 



































 Продуктивність, тис. м3/ч  Продуктивність, тис. м3/ч 
Рисунок В9 – Аеродинамічні харак-
теристики В.Ц4-75-10 (виконання 6) 
Рисунок В10 – Аеродинамічні харак-
теристики В.Ц4-75-12,5  
(виконання 6) 





























 Продуктивність, тис. м3/ч  Продуктивність, тис. м3/ч 
Рисунок В11 – Аеродинамічні харак-
теристики В.Ц4-75-16 
































 Продуктивність, тис. м3/ч  Продуктивність, тис. м3/ч 
Рисунок В13 – Аеродинамічні харак-
теристики ВР-12-26-2,5 
Рисунок В14 – Аеродинамічні харак-
теристики ВР-12-26-3,15 





























 Продуктивність, тис. м3/ч  Продуктивність, тис. м3/ч 
Рисунок В15 – Аеродинамічні харак-
теристики ВР-12-26-4 





Додаток Г. Приклад розрахунку 
 
Початкові дані: Спроектувати систему димовидалення 18-
поверхового житлового будинку з незадимлюваної сходами. Розрахункова 
температура зовнішнього повітря в теплий період року tн=28,5С. Двері для 
виходу на сходову клітку має ширину  B = 0,9 м, висоту H = 2,2 м, шахта 
димовидалення виконана з бетону, викид газу в атмосферу організований 
через сталевий повітропровід висотою 4,5 м. Для приєднання шахти до вен-
тилятора використовується сталевий повітропровід діаметром 800 мм і до-
вжиною 9 м з двома відводами. У ліфтовому холі встановлено два ліфти з 
розмірами дверей BH = 8202050 мм та BH = 13202050 мм. Висота по-
верху 3 м, число дверей на поверсі - 4. 
Порядок розрахунку 
1. Витрата диму, що підлягає видаленню з коридору або холу, кг/с: 
;
с
кг29,282,0*2,2*9,0*95,095,0 5,15,1д  nBHG  
2. Вибір димового клапана. 
Приймаємо масову швидкість диму 10 кг/(см2), необхідна площа про-
хідного перетину клапана: 
2
рд м 229,01029,2  vGF . 
Для установки приймаємо димової клапан типу КПДШГ-2,5 з пло-










3. Проектування димової шахти. 
Проектуємо шахту розміром 800500 мм з площею 
2




















 72,54,029,2FGv . 
4. Втрати тиску в димовому клапані. 
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Клапан встановлений з коліном під кутом 90, сума коефіцієнтів міс-
цевих опорів 5,23,02,221  . Поправочний коефіцієнт для коефіціє-







Втрати тиску в димовому клапані: 














5. Втрати тиску на тертя в шахті на першій ділянці. 
















Еквівалентний діаметр шахти: 











d .  
Питомі втрати на тертя сталевого воздуховода Rтр = 0,065 кгс/м
2
. Так 
як на номограмі питомі втрати тиску задані в Па/м, для перевода в кгс/м2 
необхідно значення, знайдене по номограмі, розділити на 9,8. Втрати тиску 
на тертя в шахті на першій ділянці: 
18,337,1065,06,9стртртр  lKRKP  Па. 
6. Загальні втрати тиску на першій ділянці. 
83,11618,365,113тркл1  PPP  Па. 
7. Підсмоктування повітря через нещільності закритого димового 
клапана на 2 поверсі. 
. 
8. Щільність і витрата газу в верхньому кінці шахти. 




1клкл2  PFG  
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Щільність газів в верхньому кінці (гирло) шахти:  
    3эу мкг  7596,01180088,061,01  N . 

























9. Перевірка швидкості газів в гирлі шахти і уточнення її розмірів. 



























10. Коефіцієнт опору шахти. 

















Коефіцієнт опору шахти  













11. Втрати тиску в шахті. 
    71,32183,11673,481,5982,265,05,0 1шдуд1у  PPPP  Па. 
12. Втрати тиску в повітроводі для приєднання шахти до вентилятора. 
Питомі втрати на тертя в повітроводі, певні по динамічному тиску в 
гирлі шахти Рду і діаметру воздуховода Rв = 0,112 кгс/м
2
. Сума коефіцієнтів 
місцевих опорів дорівнює =2*0,5 = 1. Втрати тиску в повітроводі для 






















13. Втрати тиску системи на всмоктування. 
38329,6171,321вуув  PPP  Па. 
14. Підсосі повітря через нещільності конструкції шахти та повітроп-
роводів до вентилятора. 
 





15. Загальний витрата газів перед вентилятором. 
скг 07,4258,0812,3пусум  GGG . 
16. Втрати тиску на всмоктування з урахуванням підсосу повітря че-












































PPвс  Па. 






































19. Природний тиск за рахунок різниці питомих ваг зовнішнього пові-
тря і газів. 

















 Питома вага газів до вентилятора 
3
сумг мН 62,781,9777,0  g . 
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Середня питома вага газів до вентилятора  
    3всг мН 869,861,02,19,49,4  . 
Природне тиск за рахунок різниці питомих ваг зовнішнього повітря і 
газів 
        69,15362,748,115,4869,848,1152гнсгнес  вhhP  
Па. 
20. Втрати тиску в системі з урахуванням природного тиску газів. 




















v ,  














P  Па, питомі втрати тиску (по діаметру ди-
маря і динамічному тиску на виході) Rтр = 0,072 кгс/м
2
. 
Втрати тиску на викид газів в атмосферу 
11,35,41072,06,9вих дстртрвих   PlKRKP   Па. 
Повні втрати тиску в мережі: 
9,41211,38,409вихвссум  PPP  Па. 
Втрати тиску в системі з урахуванням природного тиску газів: 
2,25969,1539,412ессумвен  PPP  Па. 












P  Па. 
















Виходячи з умовних втрат і необхідної продуктивності, підбирається 









Додаток Д. Вихідні дані для розрахунку 





1 Спроектувати систему димовидалення 10-поверхового громад-
ського будівлі з незадимлюваної сходами. У будівлі працюють 
250 чоловік. Розрахункова температура зовнішнього повітря в 
теплий період року tн=28С.   Двері для виходу на сходову кліт-
ку мають ширину B = 1 м, висоту H = 2,2 м, шахта димовида-
лення виконана з цегли, викид газу в атмосферу організований 
через сталевий повітропровід висотою 3 м. Для приєднання ша-
хти до вентилятора використовується сталевий повітропровід 
діаметром 600 мм і довжиною 7 м з двома відводами. У ліфто-
вому холі встановлено два ліфти з розмірами дверей BH = 
8202050 мм та BH = 13202050 мм. Висота поверху 3,4 м, чи-
сло дверей на поверсі - 4.  
2 Спроектувати систему димовидалення 24-поверхового житлово-
го будинку з незадимлюваної сходами. Розрахункова темпера-
тура зовнішнього повітря в теплий період року tн=26С. Двері 
для виходу на сходову клітку мають ширину B = 1,2 м, висоту H 
= 2,8 м, шахта димовидалення виконана з бетону, викид газу в 
атмосферу організований через сталевий повітропровід висотою 
4 м. Для приєднання шахти до вентилятора використовується 
сталевий повітропровід діаметром 700 мм і довжиною 7 м з 
трьома відводами. У ліфтовому холі встановлено два ліфти з ро-
змірами дверей BH = 8202050 мм та BH = 13202050 мм. 
Висота поверху 3 м, число дверей на поверсі - 4. 
3 Спроектувати систему димовидалення 14-поверхового громад-
ського будівлі з незадимлюваної сходами. У будівлі працюють 
340 чоловік. Розрахункова температура зовнішнього повітря в 
теплий період року tн=28С. За визначальну температуру газу 
прийняти 450 С. Двері для виходу на сходову клітку мають 
ширину  B = 1,5 м, висоту H = 2,5 м, шахта димовидалення ви-
конана з бетону, викид газу в атмосферу організований через 
сталевий повітропровід висотою 4 м. Для приєднання шахти до 
вентилятора використовується сталевий повітропровід діамет-
ром 800 мм і довжиною 8 м з двома відводами. У ліфтовому холі 
встановлено два ліфти з розмірами дверей BH = 8202050 мм і 
BH = 13202050 мм. Висота поверху 3,5 м, число дверей на по-





4 Спроектувати систему димовидалення 20-поверхового житлово-
го будинку з незадимлюваної сходами. Розрахункова темпера-
тура зовнішнього повітря в теплий період року tн=27С. Двері 
для виходу на сходову клітку мають ширину B = 1 м, висоту H = 
2,6 м, шахта димовидалення виконана з цегли, викид газу в ат-
мосферу організований через сталевий повітропровід висотою 5 
м. Для приєднання шахти до вентилятора використовується ста-
левий повітропровід діаметром 900 мм і довжиною 5 м з двома 
відводами. У ліфтовому холі встановлено два ліфти з розмірами 
дверей BH = 8202050 мм і BH = 13202050 мм. Висота по-
верху 3 м, число дверей на поверсі - 4. 
5 Спроектувати систему димовидалення з підземної автостоянки 
16-поверхового житлового будинку. У приміщенні знаходяться 
одночасно не більше 20 осіб. Розрахункова температура 
зовнішнього повітря в теплий період року  tн=28С. Двері для 
виходу на сходову клітку мають ширину B = 1,2 м, висоту H = 
2,8 м, шахта димовидалення виконана з цегли, викид газу в ат-
мосферу організований через сталевий повітропровід висотою 4 
м. Для приєднання шахти до вентилятора використовується ста-
левий повітропровід діаметром 800 мм і довжиною 8 м з двома 
відводами. У ліфтовому холі встановлено два ліфти з розмірами 
дверей BH = 8202050 мм і BH = 13202050 мм. Висота по-
верху будинку 3 м, число дверей на поверсі - 4. Висота 
приміщення підземної автостоянки 6 м. За визначальну прийня-
ти температуру газу 600 С.  
6 Спроектувати систему димовидалення з підземної автостоянки 
12-поверхового житлового будинку. Розрахункова температура 
зовнішнього повітря в теплий період року  tн=28С У 
приміщенні знаходяться одночасно не більше 15 осіб. Двері для 
виходу на сходову клітку мають ширину B = 1,5 м, висоту H = 3 
м, шахта димовидалення виконана з бетону, викид газу в атмо-
сферу організований через сталевий повітропровід висотою 3 м. 
Для приєднання шахти до вентилятора використовується ста-
левий повітропровід діаметром 600 мм і довжиною 8 м з трьома 
відводами. У ліфтовому холі встановлено два ліфти з розмірами 
дверей BH = 8202050 мм і BH = 13202050 мм. Висота по-
верху будинку 3 м, число дверей на поверсі - 4. Висота 
приміщення підземної автостоянки 5 м. За визначальну прийня-






7 Спроектувати систему димовидалення з виробничого примі-
щення, розташованого на першому поверсі 8-поверхової будівлі. 
У примі-щении знаходяться одночасно 120 осіб. Розрахункова 
температура зовнішнього повітря в теплий період року tн=28С. 
Двері для виходу на сходову клітку мають ширину B = 1,5 м, ви-
соту H = 3 м, шахта димовидалення обштукатурено по сітці, ви-
кид газу в атмосферу організований через сталевий повітро-
провід висотою 3 м. Для приєднання шахти до вентилятора ви-
користовується сталевий повітропровід діаметром 900 мм і дов-
жиною 6 м з одним відведенням. Висота поверху будинку 3 м, 
число дверей на поверсі - 4. Висота виробничого приміщення 5 
м. За визначальну прийняти температуру газу 600 С. 
8 Спроектувати систему димовидалення з виробничого примі-
щення, розташованого на першому поверсі 6-поверхової будівлі. 
У примі-щении знаходяться одночасно 80 чоловік. Розрахункова 
температура зовнішнього повітря в теплий період року  tн=26С. 
Двері для виходу на сходову клітку мають ширину B = 1,3 м, ви-
соту H = 2,4 м, шахта димовидалення обштукатурено по сітці, 
викид газу в атмосферу організований через сталевий повітро-
провід висотою 4 м. Для при-з'єднання шахти до вентилятора 
використовується сталевий повітропровід діаметром 900 мм і 
довжиною 8 м з одним відведенням. Висота поверху будинку 
3,1 м, число дверей на поверсі - 4. Висота виробничого 
приміщення 4 м. За визначальну прийняти температуру газу 450 
С. 
9 Спроектувати систему димовидалення 13-поверхового гро-
мадського будівлі з незадимлюваної сходами. У будівлі 
працюють 300 чоловік. Розрахункова температура зовнішнього 
повітря в теплий період року tн=27С.   Двері для виходу на схо-
дову клітку мають ширину B = 1,1 м, висоту H = 2,1 м, шахта 
димовидалення виконана з бетону викид газу в атмосферу ор-
ганізований через сталевий повітропровід висотою 4 м. Для 
приєднання шахти до вентилятора використовується сталевий 
повітропровід діаметром 700 мм і довжиною 9 м з двома відво-
дами. У ліфтовому холі встановлено два ліфти з розмірами две-
рей BH = 8202050 мм і BH = 13202050 мм. Висота поверху 








10 Спроектувати систему димовидалення 20-поверхового гро-
мадського будівлі з незадимлюваної сходами. У будівлі 
працюють 200 чоловік. Розрахункова температура зовнішнього 
повітря в теплий період року tн=28С.   Двері для виходу на схо-
дову клітку мають ширину B = 1,6 м, висоту H = 2,3 м, шахта 
димовидалення виконана з цегли, викид газу в атмосферу ор-
ганізований через сталевий повітропровід висотою 5 м. Для 
приєднання шахти до вентилятора використовується сталевий 
повітропровід діаметром 800 мм і довжиною 4 м з двома відво-
дами. У ліфтовому холі встановлено два ліфти з розмірами две-
рей BH = 8202050 мм і BH = 13202050 мм. Висота поверху 
3,3 м, число дверей на поверсі - 4. 
11 Спроектувати систему димовидалення 22-поверхового житлово-
го будинку з незадимлюваної сходами. Розрахункова темпера-
тура зовнішнього повітря в теплий період року tн=26С. Двері 
для виходу на сходову клітку мають ширину B = 1,2 м, висоту H 
= 2,8 м, шахта димовидалення виконана з цегли, викид газу в 
атмосферу організований через сталевий повітропровід висотою 
4 м. Для приєднання шахти до вентилятора використовується 
сталевий повітропровід діаметром 900 мм і довжиною 6 м з 
трьома відводами. У ліфтовому холі встановлено два ліфти з 
розмірами дверей BH = 8202050 мм і BH = 13202050 мм. 
Висота поверху 3 м, число дверей на поверсі - 4. За визначальну 
прийняти температуру газу 450 С. 
12 Спроектувати систему димовидалення 20-поверхового житлово-
го будинку з незадимлюваної сходами. Розрахункова темпера-
тура зовнішнього повітря в теплий період року tн=25С. Двері 
для виходу на сходову клітку мають ширину B = 1,4 м, висоту H 
= 2,7 м, шахта димовидалення виконана з бетону, викид газу в 
атмосферу організований через сталевий повітропровід висотою 
3 м. Для приєднання шахти до вентилятора використовується 
сталевий повітропровід діаметром 900 мм і довжиною 8 м з 
трьома відводами. У ліфтовому холі встановлено два ліфти з 
розмірами дверей BH = 8202050 мм і BH = 13202050 мм. 
Висота поверху 3 м, число дверей на поверсі - 4. За визначальну 








13 Спроектувати систему димовидалення з виробничого примі-
щення, розташованого на першому поверсі 6-поверхової 
будівлі. У примі-щении знаходяться одночасно 100 осіб. Ро-
зрахункова температура зовнішнього повітря в теплий період 
року  tн=28С. Двері для виходу на сходову клітку мають шири-
ну B = 1,5 м, висоту H = 3 м, шахта димовидалення виконана з 
цегли, викид газу в атмосферу організований через сталевий по-
вітропровід висотою 4 м. Для приєднання шахти до вентилятора 
використовується сталевий повітропровід діаметром 800 мм і 
довжиною 4 м з двома відводами. Висота поверху будинку 3 м, 
число дверей на поверсі - 4. Висота виробничого приміщення 
4,5 м. За визначальну прийняти температуру газу 600 С. 
14 Спроектувати систему димовидалення з підземної автостоянки 
18-поверхового житлового будинку. Розрахункова температура 
зовнішнього повітря в теплий період року tн=27С У приміщенні 
знаходяться одночасно не більше 30 осіб. Двері для виходу на 
сходову клітку мають ширину B = 1,5 м, висоту H = 2,7 м, шахта 
димовидалення виконана з цегли, викид газу в атмосферу ор-
ганізований через сталевий повітропровід висотою 4 м. Для 
приєднання шахти до вентилятора використовується сталевий 
повітропровід діаметром 700 мм і довжиною 8 м з двома відво-
дами. У ліфтовому холі встановлено два ліфти з розмірами две-
рей  BH = 8202050 мм  і  BH = 13202050 мм.  Висота по-
верху будинку 3 м, число дверей на поверсі - 4. Висота 
приміщення підземної автостоянки 4 м. За визначальну прийня-
ти температуру газу 600 С. 
15 Спроектувати систему димовидалення з підземної автостоянки 
16-поверхового житлового будинку. Розрахункова температура 
зовнішнього повітря в теплий період року tн=26С У приміщенні 
знаходяться одночасно не більше 40 осіб. Двері для виходу на 
сходову клітку мають ширину B = 1,5 м, висоту H = 3 м, шахта 
димовидалення обштукатурено по сітці, викид газу в атмосферу 
організований через сталевий повітропровід висотою 4,5 м. Для 
приєднання шахти до вентилятора використовується сталевий 
повітропровід діаметром 800 мм і довжиною 9 м з двома відво-
дами. У ліфтовому холі встановлено два ліфти з розмірами две-
рей BH = 8202050 мм і BH = 13202050 мм. Висота поверху 
будинку 3,1 м, число дверей на поверсі - 4. Висота помеще-ня 
підземної автостоянки 3,5 м. За визначальну прийняти темпера-
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